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1 UVOD 
 
 
Z Projektom Ohranimo vode čiste bomo poskušali ugotoviti stanje kakovosti voda na 
področju Občine Loška dolina, v mikrobiološkem in fizikalno kemijskem pogledu. 
Področje občine je v geološkem pogledu pretežno kraškega tipa in je zaradi tega 
vpliv površinskih voda na kakovost  podzemne vode sorazmerno velik. Samočistilna 
sposobnost vode je, zaradi njenega razmeroma hitrega ponikanja v podtalje in slabih 
samočistilnih sposobnost kraškega terena, zelo majhna. V okviru projekta je bilo 
določenih 10 vzorčevalnih oziroma odvzemih mest. Na sedmih odvzemnih mestih 
smo neposredno vzorčevali vodo iz površinskih vodotokov (potok Brežiček, Rečica 
Veliki in Mali Obrh, Požiralnik Dane). Tri odvzemna mesta pa so bila neposredno na 
zajetjih.  Kljub temu, da je voda iz zajetij podzemnega izvora (izjema je zajetje 
Kozarišče), jo zaradi tipično kraškega vodonosnika prištevamo med površinske vode. 
Nosilec Projekta Ohranimo vode čiste je Občina Loška dolina. Kot partner je pri 
projektu sodelovalo Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. Izvajalec projektne 
naloge pa je Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. 
 
 

2 IZHODIŠČA 
 
 
Pri izvedbi projekta smo izhajali iz naslednjih  osnovnih predpostavk:  
Vzorčenje voda se izvede enkrat mesečno v petih ciklih,  s  pričetkom v mesecu 
februarju 2007. Kot pristop oziroma izhodišče za izvedbo projekta je bilo predlagano, 
da se za mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja vzorcev vode na vseh 
odvzemnih mestih upoštevajo kriteriji, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS 
št.19/04, 35/04, 26/06 in 92/06). Zadnji cikel vzorčevanja se izvede v mesecu juniju 
2007. 
Namen projekta je prikazati stanje površinskih vodotokov, zajetij pitne vode in vpliv 
površinskih vodotokov na kakovost vode podzemnega izvora, ob upoštevanju 
antropogenih dejavnikov in vplivov letnega časa.  
 
 
2.1 Odvzemna mesta 
 
Za vzorčenje površinskih voda so bila v okviru projekta določena naslednja 
odvzemna mesta:  
Na potoku Brežiček so bila določena tri odvzemna mesta: 

a) Izvir potoka Brežiček (1)* 
b) Potok Brežiček pri tovarni Kovinoplastika v Ložu (2)* 
c) Potok Brežiček pred izlivom v Veliki Obrh (3)* 

Na rečici Obrh sta bili določeni dve odvzemni mesti in sicer:  
a) Izvir Obrha v žagi (4)* in  
b) Izvir Malega Obrha (7)*. 

Sledita še dve odvzemni mesti in sicer:  
a) Izvir pri gradu Snežnik (8)*  in  
b) Požiralnik pri vasi Dane (10)* 
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Med zajetji pitne vode (voda podzemnega izvora/površinska voda) so bila naslednja 
določena odvzemna mesta:  

a) Zajetje Babno polje(5)*,  
b) b) Zajetje Vrh (6)* in  
c) c) Zajetje Kozarišče (9)*. 

 
* št. in lokacija odvzemnega mesta na karti Obrh. 

 
 
Karta Obrh: Območje vodotokov in lokacije odvzemnih mest  

 
Vir: spletne strani občine Loška dolina 

 
 
LEGENDA: 
 

º (1-10) mesta vzorčenja  
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2.2 Kratek opis odvzemnih mest  
 

1. Potok Brežiček - izvir 
 

  
   marec 2007                       junij 2007 
 
Na začetku naselja Lož in sicer na desni strani regionalne ceste v smeri proti 
Staremu trgu priteče potok Brežiček na dan v umetno strugo (betonsko korito). V vodi 
smo med vodnim rastlinjem in algami opazili tudi ribe. Stanje neposredne okolice 
odvzemnega mesta je bilo v vseh petih periodah v sanitarno higienskem pogledu 
dobro. 
            

2. Potok Brežiček  - pri tovarni Kovinoplastika Lož 
 

  
 april 2007            april 2007 
 
Po nekaj sto metrih priteče voda potoka Brežiček mimo parkirnega prostora tovarne 
Kovinoplastika v Starem trgu. Na levi fotografiji je posnetek odvzemnega mesta, 
desna fotografija pa prikazuje enega izmed štirih kanalov iz katerih naj bi v potok 
občasno pritekala samo meteorna voda iz površin tovarniškega parkirišča. 
 



Projekt ohranimo vode čiste  julij, 2007 
 

- 7 - 

       
3. Potok Brežiček – pred izlivom v rečico Obrh v bližini Čistilne naprave 

 

  
 april 2007           marec 2007     
 
Preden se potok Brežiček izlije v  Veliki Obrh priteče mimo komunalne čistilne 
naprave, ki ima kapaciteto 1950 PE. Komunalno odpadno vodo, po obdelavi v čistilni 
napravi, neposredno odvajajo v potok, ki teče do izlitja v Obrh  po betonskem koritu. 
Na tem mestu vzorčenja smo pri vseh petih periodah zaznali vonj po organskem 
razkroju. Obrežje potoka je bilo onesnaženo z nerazgradljivimi komunalnimi odpadki 
(plastične vrečke). 
 

4. Izvir Obrha pri žagi 
 

 
marec 2007           junij 2007 
 
Voda izvira v širokem polju neposredno izpod skal in ustvarja manjše jezerce polno 
zelenega vodnega rastlinja. Desna fotografija prikazuje odvzemno mesto, oziroma 
mesto na katerem smo opravljali vzorčevanje. Dolvodno smo ob bregovih Obrha 
opazili nenavadno veliko odpadnih plastičnih vrečk na obrežnem vejevju. Na 
vzorčnem mestu pa je bila voda skoraj vedno zelo bistra.  
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5. Zajetje Babno polje 
 

 
 april 2007            april 2007 
 
Zajetje Babno polje predstavlja podzemno vrtino (leva fotografija), ki oskrbuje 
prebivalce istoimenske vasi s pitno vodo.  Vzorčevanje smo opravili pred postopkom 
dezinfekcije pitne vode, ki se opravlja z UV napravo. Dezinfekcijo pitne vode je v tem 
zajetju potrebno opravljati zaradi skoraj stalnega pojava indikatorskih 
mikroorganizmov fekalnega onesnaženja pitne vode. 
 
 

6. Zajetje Vrh 
 

 
 april 2007           april 2007 
 
Z vodo iz zajetja Vrh se oskrbujejo vaščani vasice Vrh. Zajetje je v gradbeno 
tehničnem pogledu tako izvedeno, da vzorčenje pitne vode na zajetju samem ni bilo 
možno. Zato smo vzorčevanje opravili v vseh periodah v vasi sami. Na zajetju, 
oziroma lokalnem vodovodnem sistemu, se ne opravlja noben postopek priprave 
pitne vode. 
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7. Izvir Mali Obrh 
 

  
 februar 2007             februar 2007 
 
Vzorčevanje vode smo opravljali nekoliko dolvodno od izvira Malega Obrha in sicer 
pri starem jezu ob katerem je nekdaj stal mlin, danes pa je na istem mestu počitniška 
hišica. Ob visokih vodah nastane za jezom dokaj veliko jezero, ki pa v sušnem 
obdobju skoraj povsem izgine. 
 

8. Zajetje Kozarišče 
 

  
 
maj 2007        maj 2007 
 
Zajetje Kozarišče je bilo zgrajeno pred nekaj leti. Z vodo podzemnega izvora (dve 
vrtini) oskrbuje vodovodni sistem Stari trg – Lož. Voda je v mikrobiološkem in 
fizikalno kemijskem pogledu take kakovosti, da jo pred njeno distribucijo v omrežje 
sistema ni potrebno posebej pripravljati.  
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9. Grad Snežnik – izvir 
 

  
  februar 2007           maj 2007   
 
Izvir pri gradu Snežnik se nahaja na levi strani od glavnega vhoda v grad. Voda 
priteka iz zajetja (star objekt) in se zbira v jezercu v neposredni bližini gradu. Med 
potekom projekta smo opazili visoko nihanje vodostaja vode, kar je razvidno tudi iz 
fotografij. 
 
 
 

10. Dane – požiralnik 
 

  
  maj 2007           junij 2007 
 
Požiralnik Dane se nahaja na polju za vasjo Dane na desni strani lokalne ceste, v 
smeri proti Cerkniškemu jezeru. Zaradi sušnega obdobja smo vzorčenje opravili le 
dvakrat in sicer v mesecu maju in juniju. Pri zadnjem vzorčenju se je v neposredni 
bližini požiralnika zadrževala večja čreda konj. 
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3 LABORATORIJSKA PRESKUŠANJA IN TERENSKE 
MERITVE 

 
 
Laboratorijska preskušanja se delijo na dve področji in sicer: 
- mikrobiološka in  
- fizikalno kemijska preskušanja.  
Mikrobiološka preskušanja so bila izvedena po standardiziranih metodah. Parametri 
preskušanj so določeni s kriteriji Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04, 35/04, 
26/06 in 92/06) in sicer:  Escherichia coli, koliformne bakterije,  enterokoki,  število 
kolonij pri 22ºC,  število kolonij pri 36 ºC in Clostridium perfringens. 
 
Fizikalno kemijska preskušanja smo prav tako opravljali v okviru kriterijev Pravilnika o 
pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04, 35/0426/06 in 92/06). Določeni so bili naslednji fizikalno 
kemijski parametri: TOC (Totalni organski ogljik), amonij, nitrat, nitrit in klorid. V 
zadnjem ciklu vzorčenja z dne 06.06.2007, smo dodatno opravili dva občasna 
fizikalno kemijska preskušanja - poleg osnovnih fizikalno kemijskih parametrov še 
parametre iz skupine težkih kovin (toksičnih in netoksičnih), pesticidov in 
lahkohlapnih halogeniranih  ogljikovodikov. 
 
Terenske meritve smo pri vsakem ciklu opravili na samem mestu vzorčenja. 
Rezultate terenskih meritev smo prikazali skupaj z rezultati fizikalno kemijskih 
preskušanj v poglavju fizikalno kemijska preskušanja. Terenske meritve so obsegale 
naslednje parametre: T - temperatura vode, pH –vrednost, M - motnost vode in EP - 
elektroprevodnost vode. 
 
 
3.1 Mikrobiološka preskušanja in rezultati 
 
Rezultate mikrobioloških preskušanj smo za vsako odvzemno mesto posebej zbrali v 
preglednih tabelah. S prikazom v obliki grafa, smo predvsem zaradi boljše 
preglednosti, podali le vrednosti v vodi prisotnih indikatorskih mikroorganizmov 
fekalnega onesnaženja in sicer bakterije E. coli in koliformne bakterije.  
 
Indikatorski mikroorganizmi se uporabljajo za oceno mikrobiološke kakovosti vode.  
V obseg rutinskih mikrobioških preskušanj pitne vode sodijo poleg bakterij 
Escherichia coli še koliformne bakterije in kolonije bakterij pri 22 ºC ter 36ºC. Bakterije 
E.coli so zanesljiv pokazatelj svežega fekalnega onesnaženja.   
Pri vodah površinskega izvora se opravljajo še preskušanja na vsebnost bakterij 
Clostridium perfringens (s sporami) in bakterij iz skupine enterokokov. Kot smo že 
navedli, pomeni prisotnost bakterije E. coli v vodi zanesljiv dokaz fekalnega 
onesnaženja vode in zato povečanega tveganja za zdravje uporabnikov. Bakterije 
Clostidium perfringens so prav tako kot E. coli prisotne v organskih snoveh fekalnega 
izvora, vendar pa v manjšem številu kot. E.coli. Njihov izvor je lahko v samem okolju. 
Če jih v vodnem vzorcu identificiramo same ali pa skupaj z enterokoki to pomeni, da 
gre za pojav starega fekalnega onesnaženja. V kolikor pa so prisotne tudi E.coli je to 
pojav svežega onesnaženja vode. Prisotnost enterokokov v vodi  je tudi zanesljiv 
dokaz fekalnega onesnaženja. Če so enterokoki prisotni v vodi, v kateri drugih 
bakterij nismo našli to pomeni, da je fekalno onesnaženje starejšega izvora. S 
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parametrom število kolonij pri 22 ºC se določa število bakterij, ki so lahko v vodi 
prisotne kot normalna flora mikroorganizmov. Vsako nenadno  povečanje števila teh 
bakterij je pokazatelj motenj kjer koli v sistemu za pitno vodo (zajetja). Povečana 
prisotnost kolonij bakterij pri 36 ºC nam v primerjavi s prisotnostnjo kolonij pri 22 ºC, 
kaže na možnost fekalnega onesnaženja vode. 
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1. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Potok Brežiček - izvir 
 
 

Potok Brežiček - izvir 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 13 30 2 >300 >300 - 
5.3.2007 2 300 2 >300 47 1 
4.4.2007 80 80 0 >300 19 0 
8.5.2007 260 700 40 >300 164 5 
6.6.2007 14 240 >100 >300 >300 0 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 
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DATUM VZORČENJA

Potok Brežiček - izvir

E. coli Koliformne bakterije

[MPN/100ml]

 
Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium 
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)*,  Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 
* dogovorjen kriterij 
 
 
Vzorci vode so bili pri vseh petih ciklih vzorčenja neskladni z mikrobiološkimi 
zahtevami pravilnika. Voda je bila najbolj onesnažena oziroma obremenjena z 
organskimi snovmi v petem ciklu vzorčenja (8.05.2007). V vzorcu preskušane vode 
so bile prisotne skupine bakterij vseh šestih mikrobioloških parametrov. Rezultati 
mikrobioloških preskušanj, ki smo jih prikazali v preglednici nam kažejo, da je bila 
voda praktično stalno obremenjena z organskimi snovmi fekalnega izvora. 
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2. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Potok Brežiček – izliv Kovinoplastika 
 
 

Potok Brežiček - izliv Kovinoplastika 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 1600 1600 10 300 300 - 
5.3.2007 55 1600 100 300 300 56 
4.4.2007 19 500 37 300 284 23 
8.5.2007 800 800 57 300 224 12 
6.6.2007 2200 17000 100 300 300 69 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 
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Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium 
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Rezultati mikrobioloških preskušanj kažejo, da se je obremenitev vode z organskimi 
snovmi fekalnega izvora v primerjavi s prejšnjim mestom vzorčenja (potok Brežiček – 
izvir) povečala. Število indikatorskih mikroorganizmov v vodi se je izrazito povečalo. 
Število bakterij Escherichia coli je pri vzorčenju z dne 6.6.2007 doseglo celo 
2200/100ml vode, število koliformnih bakterij pa 17000/100 ml vode. (graf).   
 
 



Projekt ohranimo vode čiste  julij, 2007 
 

- 15 - 

3. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Potok Brežiček – pred izlivom v Obrh 
 
 

Potok Brežiček pred izlivom v Obrh 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 1600 1600 >100 >300 >300 - 
5.3.2007 1600 1600 >100 >300 >300 >100 
4.4.2007 2200 16000 >100 >300 <10 >100 
8.5.2007 90000 90000 >100 >300 >300 >100 
6.6.2007 11000 11000 >100 >300 >300 >100 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 
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Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium   
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Trend naraščanje obremenitve vode s fekalnim onesnaženjem potoka Brežiček se 
kaže tudi na tem odvzemnem mestu, za katerega je značilno, da se nahaja takoj za 
čistilno napravo (1950 PE), ki odvaja prečiščeno komunalno odpadno vodo direktno v 
potok. Največje onesnaženje vode smo zabeležili v petem ciklu vzorčenja z dne 
8.5.2007, kjer je število bakterij E.coli in koliformnih bakterij doseglo vrednost 
90000/100ml vode.  
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4. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Vhod v Obrh – izvir pri žagi 
 
 

Vhod v Obrh - izvir pri Žagi 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 50 50 2 >300 30 - 
5.3.2007 17 50 44 240 65 15 
4.4.2007 4 30 24 83 56 5 
8.5.2007 23 23 4 34 <10 0 
6.6.2007 80 170 53 >300 58 4 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 
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Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium  
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vzorci vode pri vseh petih 
ciklih neskladni z zahtevami pravilnika. Največje onesnaženje z bakterijami fekalnega 
izvora smo zabeležili v mesecu juniju, kjer so številčne vrednosti bakterij E.coli 
dosegle število 80/100ml vode in koliformnih bakterij 170/100ml vode. V vodi so bile 
stalno prisotne tudi bakterije ostalih mikrobioloških parametrov (Cl.perfringes, 
enterokoki, kolonije bakterij pri 22 ºC in 36 ºC), kar kaže na stalno obremenitev vode z 
organskimi snovmi fekalnega izvora.   
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5. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Zajetje Babno polje 
 
 

Zajetje Babno polje 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 0 0 0 <10 21 - 
5.3.2007 17 30 6 82 10 0 
4.4.2007 0 13 0 24 <10 0 
8.5.2007 0 0 3 <10 <10 0 
6.6.2007 0 0 11 60 <10 0 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 

 

0

10

20

30

6.2.2007 5.3.2007 4.4.2007 8.5.2007 6.6.2007

DATUM VZORČENJA

Zajetje Babno polje

E. coli Koliformne bakterije

[MPN/100ml]

 
Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium 
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Pitno vodo smo na tem odvzemnem mestu vzorčevali pred postopkom dezinfekcije, 
ki se opravlja z UV napravo. Rezultati preskušanj nam kažejo, da je bila voda 
skladna z mikrobiološkimi zahtevami le pri prvem ciklu vzorčenja. Pri vseh ostali ciklih 
so bili vzorci vode neskladni zaradi prisotnosti bakterij iz skupine enterokokov, ki so 
zanesljivi pokazatelji fekalnega onesnaženja starejšega izvora. Število indikatorskih 
mikroorganizmov je bilo sicer relativno nizko, vendar pa je bila njihova prisotnost v 
vzorcih pitne vode praktično stalna.  
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6. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Zajetje Vrh 
 
 

Zajetje Vrh 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 0 0 1 210 26 - 
5.3.2007 0 0 0 104 <10 0 
4.4.2007 0 0 0 34 <10 0 
8.5.2007 0 0 0 14 <10 0 
6.6.2007 0 0 1 >300 21 0 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 

 

0

0,5

1

6.2.2007 5.3.2007 4.4.2007 8.5.2007 6.6.2007

DATUM VZORČENJA

Zajetje Vrh

E. coli Koliformne bakterije

[MPN/100ml]

 
Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium 
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Zajetje oskrbuje s pitno vodo lokalni vodovod Vrh. Vzorci vode so bili v dveh primerih 
neskladni z mikrobiološkimi zahtevami pravilnika zaradi prisotnosti bakterij iz skupine 
enterokokov (v nizkem številu). Bakterij Escherichia coli in koliformnih bakterij pri 
vseh petih ciklih vzorčenja nismo ugotovili. V vodi prav tako ni bilo ugotovljenih 
bakterij Clostridium perfringens. Število kolonij bakterij pri 22ºC je v enem primeru 
preseglo vednost 300/ml vode, medtem ko je bilo število kolonij pri 36ºC relativno 
nizko. 
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7. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Izvir Mali Obrh - Kozarišče 
 
 

Izvir Mali Obrh, Kozarišče 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 92 12 0 182 11 - 
5.3.2007 2 8 2 146 19 0 
4.4.2007 23 23 3 58 47 2 
8.5.2007 300 300 >100 >300 >300 1 
6.6.2007 240 240 57 >300 >300 0 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 

 

0

100

200

300

6.2.2007 5.3.2007 4.4.2007 8.5.2007 6.6.2007

DATUM VZORČENJA

Izvir mali Obrh, Kozarišče

E. coli Koliformne bakterije

[MPN/100ml]

 
Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium 
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Rezultati preskušanj nam kažejo stalno obremenjenost vode z organskimi snovmi 
fekalnega izvora. Največje onesnaženje smo zabeležili pri zadnjih dveh ciklih 
vzorčenja (8.5.2007 in 6.6.2007), kar je nazorno videti iz grafičnega prikaza. Poleg 
visokega števila bakterij E.coli in koliformnih bakterij je bilo v vodi prisotnih tudi visoko 
število enterokokov in kolonij bakterij pri 22ºC in 36ºC.  
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8. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Zajetje Kozarišče 
 
 

Zajetje Kozarišče 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 0 0 0 <10 21 - 
5.3.2007 0 0 0 29 <10 0 
4.4.2007 0 0 0 <10 <10 0 
8.5.2007 0 0 0 92 10 0 
6.6.2007 0 0 0 <10 <10 0 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 
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Zajetje Kozarišče
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Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium 
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Za to odvzemno mesto nam rezultati preskušanj glede merjenih parametrov, kažejo 
odlično kakovost vode tega vodnega vira. Vzorci vode so bili v celotnem obdobju 
vzorčanja vode skladni z mikrobiološkim zahtevami pravilnika. Iz rezultatov 
preskušanj lahko sklepamo da na ta vodni vir površinske vode ne vplivajo in da 
vodonosnik iz katerega se črpa podzemna voda, ni kraškega tipa.  
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9. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Izvir grad Snežnik 
 
 

Izvir Grad Snežnik 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007 1,1 1,1 1 24 <10 - 
5.3.2007 4 8 1 56 <10 0 
4.4.2007 0 13 0 <10 <10 0 
8.5.2007 0 0 0 92 10 0 
6.6.2007 30 30 19 140 25 0 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 
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Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium 
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Rezultati preskušanj so pokazali, da je bila voda na tem odvzemnem mestu štirikrat 
neskladna z mikrobiološkimi zahtevami, vendar pa je bilo število mikroorganizmov 
fekalnega izvora relativno nizko. Največje fekalno onesnaženje beležimo pri zadnjem 
ciklu vzorčenja z dne 6.6.2007. V mesecu maju pa je bil vzorec vode celo skladen z 
mikrobiološkimi zahtevami. 
 
 
 



Projekt ohranimo vode čiste  julij, 2007 
 

- 22 - 

10. Odvzemno mesto/mesto vzorčenja:  Dane - požiralnik 
 
 

Dane - požiralnik 
Datum vzorčenja E.coli Kolif. b. enterokoki št.kol.22oC št.kol 36oC Cl.p. 

6.2.2007       
5.3.2007       
4.4.2007       
8.5.2007 20 80 12 >300 174 30 
6.6.2007 500 500 >100 >300 >300 55 

Enote:E.coli – MPN/100ml, koliformne bakterije - MPN/100ml, enterokoki - CFU/100ml, Clostridium perfringens - CFU/100ml, 
       Št.kolonij pri 22ºC, Št.kolonij pri 36ºC 
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Kriteriji/mejne vrednosti: Escerichia.coli – (0/100ml), koliformne bakterije – (0/100ml), enterokoki – (0/100ml), Clostridium 
prefringens –(=/100ml), Št. kolonij pri 22ºC – (manj kot 100/ml)* dogovorjena, , Št. kolonij pri 36ºC – (manj kot 100/ml) 

 
 
Zaradi pomanjkanja vode na tem odvzemnem mestu nismo opravili prvih treh ciklov 
vzorčenja vode. Zadnji dve preskušanji pa kažeta, da je voda ne tem odvzemnem 
mestu stalno obremenjena z organskimi snovmi fekalnega izvora. Rezultati 
preskušanj kažejo, da so bile v vodi prisotne skupine bakterij vseh petih 
mikrobioloških parametrov.  
 
 
3.2 Fizikalno kemijska preskušanja 
 
Pri vsaki izmed petih period vzorčenja smo na posameznem mestu vzorčenja odvzeli 
po en vzorec vode, ki smo ga preskušali v okviru dogovorjenih kriterijev (TOC, 
amonij, nitrat, nitrit in klorid).  
V peti periodi vzorčenja smo opravili dva občasna fizikalno kemijska preskušanja. 
Občasna preskušanja obsegajo poleg osnovnih fizikalno kemijskih parametrov še 
parametre iz skupine težkih kovin, pesticidov in lahkohlapnih halogeniranih  
ogljikovodikov. 
Rezultate laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev smo prikazali za vsako 
mesto vzorčenja posebej v obliki tabel in grafov. Za grafični prikaz smo Iz podatkov 
izbrali dva parametra: TOC ter amonij, ki sta pomembna pri določanju organskih 
snovi v površinskih in podtalnih vodah. 
 
Rezultate terenskih meritev fizikalnih parametrov smo prikazali z grafi. Za grafični 
prikaz smo izbrali rezultate terenskih meritev temperatur vode, pH vrednosti in 
motnosti vode.  
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Količino vseh organskih snovi (biološko razgradljivih in nerazgradljivih) v vodi 
ocenjujemo na osnovi določanja skupnega organskega ogljika -TOC (Total organic 
carbon).  Parameter se uporablja za vrednotenje kakovosti pitnih in odpadnih vod. Za 
določanje dušika, katerega največje koncentracije prihajajo v vodo prav s fekalnim 
onesnaževanjem se uporabljajo naslednji parametri: amonij (mgNH4/l), nitrit 
(mgNO2/l) in nitrat (mgNO3/l). Prisotnost kloridov v vodi je lahko povsem naravnega 
izvora, lahko pa se pojavijo kot posledica vplivov (spiranje) komunalnih in 
industrijskih odpadnih vod ali uporabe gnojil. 
Mejne vrednosti navedenih parametrov so naslednje: TOC - dogovorjena mejna 
vrednost za oceno skladnosti v okviru monitoringa pitne vode v Sloveniji je 4 mg/l.   
(V Poročilu o preskušanju vode - pitne vode je specifikacija oziroma navedba brez 
sprememb). Za amonij je mejna vrednost 0,5 mgNH4/l, nitrat 50 mgNO3/l, nitrit 0,5 
mgNO2/l in klorid 250 mgCl/l. 
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3.2.1 Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj 
 
 

1. Potok Brežiček – izvir  
 

Potok Brežiček - izvir 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 
6.2.2007 0,93 0,04 5,1 0,004 11 9,4 7,7 0,98 564 
5.3.2007 1 0,04 5,3 0,004 9,9 8,8 7,8 1,08 550 
4.4.2007 0,87 0,02 4,9 0,004 11,2 9,1 7,7 0,66 563 
8.5.2007 1,39 0,02 5,6 0,004 15 9,3 7,8 5,22 566 
6.6.2007 1,1 0,02 7,3 0,005 22 9,4 7,6 2,96 599 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
graf1.      graf2. 

  
 
Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so bile vrednosti v vodi prisotnih fizikalno 
kemijskih parametrov (TOC, amonij, nitrit, nitrat, klorid) pod normativno vrednostjo pri 
vseh petih vzorčenjih. Vzorci so bili skladni s fizikalno kemijskimi zahtevami. 
pravilnika. Rezultati terenskih meritev kažejo podobne rezultate za temperaturo vode, 
pH vrednost in elektroprevodnost v celotnem obdobju vzorčenja. Glede na kriterij za 
motnost vode, ki se uporablja pri monitoringu pitne vode v Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu kriterij), je bila motnost vode presežena pri treh vzorčenjih. (5.3.2007, 
8.5.2007in 6.6.2007) 
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2. Potok Brežiček  - izliv Kovinoplastika 
 
 

Potok Brežiček - izliv Kovinoplastika 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 

6.2.2007 1,1 0,17 6,7 0,034 7,5 9,3 8.0 1,33 547 
5.3.2007 1,2 0,33 5,8 0,036 8,3 8,9 8,0 1,47 559 
4.4.2007 1,1 0,03 3,4 0,007 6,5 9,2 8,2 1,31 550 
8.5.2007 1,72 0,03 6,1 0,034 16,7 13,5 8,2 1,40 573 
6.6.2007 2,3 0,04 8,1 0,056 19,5 13,5 7,8 2,28 537 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
graf 1      graf 2 

     
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Vsi fizikalno kemijski parametri laboratorijskih preskušanj so bili v celotnem ciklu 
vzorčenja (5 vzorčenj), skladni z fizikalno kemijskimi zahtevami pravilnika. Rezultati 
terenskih meritev so pokazali v glavnem konstantne vrednosti. Terenske meritve 
motnosti vode so pokazale pri vseh petih ciklih preseženo vrednost  kriterija za 
motnost vode. Pri zadnjih dveh vzorčenjih je opazen porast temperature vode za več 
kot 4ºC.   
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3. Potok Brežiček pred izlivom v Obrh 
 
 

Potok Brežiček - pred izlivom v Obrh 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 
6.2.2007 0,71 0,04 4,20 0,004 2,50 8,4 8,1 1,76 1089 
5.3.2007 4,00 1,26 5,80 0,438 170 9,4 8,2 2,65 1066 
4.4.2007 4,30 1,70 12,2 0,296 192 10,2 8,1 1,31 1337 
8.5.2007 4,45 3,70 8,20 0,374 2,50 13,6 8,0 6,98 1092 
6.6.2007 4,80 3,72 7,50 0,316 221 15,1 8,0 3,96 1134 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
Graf 1                                                             Graf 2      

  
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
Rezultati laboratorijskih preskušanj so pokazali, da so bili vsi vzorci, razen vzorcev 
odvzetih dne 6.2.2007, neskladni z fizikalno kemijskimi zahtevami. Presežene 
normativne vrednosti za parametre TOC, amonij (graf 1) smo ugotovili pri štirih 
zaporednih ciklih vzorčenja (5.3.2007, 4.4.2007, 8.5.2007 in 6.6.2007). Ugotovljeno 
pa je tudi povečanje vsebnosti nitritov, nitratov in kloridov. Terenske meritve motnosti 
vode kažejo presežene vrednosti pri vseh petih vzorčenjih. Meritve 
elektroprevodnosti kažejo na konstantno povišane vrednosti. Opazno je tudi 
naraščanje temperature vode, ki je pri zadnjih meritvah dosegla vrednost 15,1ºC. 
(graf 2) 
 
Pri zadnjem ciklu vzorčenja dne 6.6.2007 smo na tem odvzemnem mestu odvzeli 
vzorce vode za občasno fizikalno kemijsko preskušanje. Skupno število preskušanih 
parametrov je 144. Rezultati laboratorijskih preskušanj so pokazali, da je bila voda 
neskladna z zahtevami pravilnika zaradi presežene vrednosti za parameter amonij. 
Vsi ostali parametri so bili skladni s fizikalno kemijskimi zahtevami. Izmerjena 
vrednost za amonij je bila 3,72 mgNH4/l. Normativna vrednost je 0,5 mgNH4/l.  
Presežen je bil tudi dogovorjen kriterij za TOC 4,00 mg/l.*, ki se ga uporablja pri 
monitoringu pitnih voda v Sloveniji.  
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*Parameter TOC je uvrščen v prilogo 1, del C pravilnika o pitni vodi med indikatorske parametre, ker mejna vrednost ne temelji 
na podatkih o nevarnosti za zdravje ljudi. Za TOC je navedena specifikacija, da mora biti brez neobičajnih sprememb. 
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4. Vhod v Obrh - izvir pri žagi 
 
 

Vhod v Obrh - izvir pri žagi 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 
6.2.2007 0,51 0,04 1,9 0,041 2,5 8,4 7,8 0,58 454 
5.3.2007 0,86 0,04 13,5 0,004 2,5 8,7 7,9 0,61 451 
4.4.2007 0,75 0,02 4,3 0,004 2,5 8,5 7,9 0,34 454 
8.5.2007 0,85 0,02 3,9 0,004 171 8,3 7,8 0,35 460 
6.6.2007 0,67 0,02 4,4 0,004 2,5 8,4 7,8 3,38 425 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
 
graf 1      graf 2 

 
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Glede na normativne vrednosti za fizikalno kemijske parametre, ki veljajo za 
laboratorijska preskušanja lahko ugotovimo, da so bili preiskani vzorci skladni z 
zahtevami pravilnika. Pri vseh petih ciklih preskušanj kažejo rezultati konstantne 
vrednosti za parametre TOC, amonij, nitrit, nitrat in klorid. Opazno povečanje 
vrednosti kloridov je pokazalo le vzorčenje z dne 8.5.2007. Rezultati terenskih 
meritev so pokazali le eno odstopanje in sicer za parameter motnost vode  
(8.5.2007). Ostali parametri T, pH, EP) so bili glede na rezultate konstantnih 
vrednosti celotnem obsegu vzorčenja. 
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5. Zajetje Babno polje 
 
 

Zajetje Babno polje 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 
6.2.2007 0,51 0,04 1,9 0,041 2,5 7,4 7,6 0,87 524 
5.3.2007 0,51 0,04 2,2 0,004 2,5 8,1 7,7 1,02 492 
4.4.2007 0,46 0,02 2,0 0,004 2,5 8,5 7,7 0,80 513 
8.5.2007 0,78 0,02 1,8 0,004 2,5 11,3 7,7 1,73 534 
6.6.2007 0,32 0,02 2,0 0,004 2,5 9,9 7,6 5,18 537 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
 
graf 1      graf 2 

  
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Voda iz zajetja je bila glede na laboratorijska laboratorijska preskušanja v fizikalno 
kemijskem pogledu pri vseh petih ciklih vzorčenj, skladna z zahtevami pravilnika. Pri 
vseh parametrih (TOC, amonij, nitrit, nitrat, klorid) se kažejo približno enake 
vrednosti. Terenske meritve so pokazale, da je glede na kriterij za motnost vode pri 
treh vzorčenjih prišlo do odstopanj oziroma prekoračitev vrednosti. (5.3.2007, 
8.5.2007 in 6.6.2007).  
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6. Zajetje Vrh 
 
 

Zajetje Vrh 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 
6.2.2007 3,1 0,04 6,2 0,004 2,5 8,0 8,2 0,38 536 
5.3.2007 2,8 0,04 6,3 0,004 2,5 11,0 8,2 0,47 537 
4.4.2007 2,5 0,02 5,7 0,004 2,5 9,5 8,2 0,18 544 
8.5.2007 2,77 0,02 5,8 0,004 2,5 14,6 8,2 0,35 533 
6.6.2007 3,1 0,02 5,9 0,004 2,5 16,4 8,2 0,32 534 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
 
graf 1      graf 2 

 
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Vzorci vode so bili pri vseh petih ciklih laboratorijskih preskušanj skladni z zahtevami 
pravilnika. Opaznejših odstopanj od običajnih vrednosti za posamezen parameter v 
celotnem obsegu vzorčenja ni bilo. Vrednosti za parameter TOC pa so bile glede na 
kriterij (4mgC/l) razmeroma visoke. Rezultati terenskih meritev kažejo na opaznejše 
zvišanje temperature vode pri zadnjih dveh ciklih vzorčenja. Rezultati ostalih meritev 
so konstantnih vrednosti. 



Projekt ohranimo vode čiste  julij, 2007 
 

- 31 - 

7. Izvir Mali Obrh, Kozarišče 
 
 

Izvir Mali Obrh, Kozarišče 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 
6.2.2007 0,98 0,04 3,7 0,004 2,5 7,8 7,7 0,89 398 
5.3.2007 1,00 0,04 3,4 0,004 2,5 10,2 7,8 2,62 364 
4.4.2007 0,74 0,02 3,5 0,004 2,5 8,3 7,8 0,51 387 
8.5.2007 1,39 0,25 1,8 0,010 2,5 18,1 8,0 0,84 451 
6.6.2007 0,59 0,02 2,6 0,004 2,5 8,5 7,8 3,22 437 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
 
graf 1      graf 2 

  
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Voda iz izvira je bila glede na laboratorijska preskušanja pri vseh petih ciklih skladna 
z zahtevami pravilnika. Pri preskušanju vzorcev, odvzetih dne 8.5.2007  je bila za 
parametra TOC in amonij ugotovljena nekoliko povišana vrednost od ostalih 
rezultatov preskušanj. Terenske meritve temperature vode (graf 2) istega dne so 
pokazale občutno višjo vrednost. Povišana vrednost za motnost vode je bila 
izmerjena dvakrat in sicer dne 5.3. in 6.6.2007 (graf 2). 



Projekt ohranimo vode čiste  julij, 2007 
 

- 32 - 

8. Zajetje Kozarišče 
 
 

Zajetje  Kozarišče 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 
6.2.2007 0,37 0,04 3,8 0,004 2,5 10,1 7,6 0,28 538 
5.3.2007 0,35 0,04 3,6 0,004 2,5 11,1 7,7 2,60 495 
4.4.2007 0,35 0,02 3,9 0,004 2,5 10,6 7,7 0,60 528 
8.5.2007 0,68 0,02 3,5 0,004 2,5 10,7 7,6 0,49 495 
6.6.2007 0,25 0,02 3,8 0,004 2,5 12,6 7,6 0,48 528 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
 
graf 1      graf 2 

  
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so bili vzorci vode iz zajetja v fizikalno 
kemijskem pogledu stalno skladni z zahtevami pravilnika. Rezultati preskušanj kažejo 
na dokaj konstantne vrednosti vseh parametrov v celotnem obdobju vzorčenja. 
Nekoliko večjo vrednost za parameter TOC smo ugotovili le pri  preskušanju vzorcev 
z dne 8.5.2007 (graf 1). Vsi rezultati terenskih meritev prav tako kažejo na 
konstantne vrednosti. Izstopa le meritev motnosti vode pri vzorčenju z dne 
05.03.2007. Meritev presega mejno vrednost kriterija za motnost vode. Glede na vse 
rezultate pa ocenjujemo, da moramo v tem primeru upoštevati možnost,  da je prišlo 
do napake pri meritvi.   
Pri zadnjem ciklu vzorčenja dne 6.6.2007 smo odvzeli vzorce vode za občasna 
fizikalno kemijska preskušanja, ki obsegajo osnovne fizikalno kemijske parametre, 
težke kovine, pesticide in njihove razgradne produkte ter lahkohlapne halogenirane 
ogljikovodike.  Skupno število je 114 parametrov. Rezultati laboratorijskih preskušanj 
so pokazali, da je bila voda skladna z fizikalno kemijskimi zahtevami pravilnika. 
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9. Izvir Grad Snežnik 
 
 

Izvir Grad Snežnik 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 

6.2.2007 0,92 0,04 4 0,004 2,5 7,8 7,7 0,68 417 
5.3.2007 1,00 0,04 3,5 0,004 2,5 9,8 7,8 0,9 420 
4.4.2007 0,94 0,02 3,7 0,004 2,5 8,2 7,9 0,26 445 
8.5.2007 2,49 0,02 3,4 0,09 2,5 11,4 7,8 0,59 428 
6.6.2007 0,61 0,02 3,8 0,004 2,5 8 7,6 1,57 418 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
 
graf 1      graf 2 

  
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Rezultati laboratorijskih preskušanjih kažejo, da so bili vzorci vode skladni z  
zahtevami pravilnika pri vseh merjenih parametrih (TOC, amonij, nitrit, nitrat, klorid) in 
v celotnem obdobju vzorčanja vode. Največja izmerjena vrednost za parameter TOC 
je bila ugotovljena pri preskušanjih z dne 8.5.2007. Terenske meritve so istega dne 
pokazale tudi najvišjo vrednost za temperaturo vode (11,4ºC). Motnost vode ni 
ustrezala kriteriju tega parametra dne 6.6.2007. Ostali rezultati terenskih meritev so 
bili pri vseh petih ciklih v mejah običajnih vrednosti. 
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10. Dane požiralnik 
 

Dane požiralnik 
Laboratorijska preskušanja terenske meritve 

Datum vzorčenja TOC Amonij Nitrat Nitrit Klorid Temp. pH Motnost EP 
6.2.2007 - - - - - - - - - 
5.3.2007 - - - - - - - - - 
4.4.2007 - - - - - - - - - 
8.5.2007 1,64 0,02 3,8 0,059 7,3 17,4 8,7 2,70 442 
6.6.2007 1,7 0,06 3,5 0,064 6,4 13,4 8,2 2,19 443 

Enote: TOC- (mgC/l), Amonij mg - (NH4/l), Nitrat - (mgNO3/l), Nitrit - (mgNO2/l), Klorid - (mgCl/l) 

 
 
graf 1      graf 2 

  
 Mejne vrednosti: TOC 4mgC/l*, Amonij0,5 mgNH4/l, Nitrat 50 mgNO3/l, Nitrit 0,5 mgNO2/l, Klorid 250mgCl/l. 
                   * dogovorjena mejna vrednost  

 
 
Na tem odvzemnem mestu prvih treh ciklov vzorčanja zaradi pomanjkanja vode ni 
bilo možno opraviti. Laboratorijske meritve vzorcev vode odvzetih v zadnjih dveh 
ciklih kažejo, da so vzorci ustrezali fizikalno kemijskim zahtevam. Terenske meritve 
so pokazale da voda ni ustrezala kriteriju za motnost (8.5. in 6.6.2007). 
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4 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 
 
 
Z zaključkom projekta smo glede na rezultate laboratorijskih preskušanj in terenskih 
meritev ugotovili. 
 
1. Voda  potoka Brežiček  je  onesnažena z organskimi snovmi fekalnega izvora že 
pri njegovem izviru. Obremenitev vode se opazno povečuje in doseže  na zadnjem 
mestu vzorčenja pred izlivom v rečico Obrh visoko stopnjo onesnaženja. Iz rezultatov 
preskušanj lahko z gotovostjo sklepamo, da naselje Lož nima povsem urejenega 
javnega kanalizacijskega sistema ter, da so greznice pretočne oziroma prepustne.  
Velik delež onesnaženja prispeva tudi tovarna Kovinoplastika. Voda, ki priteka iz več 
kanalov v potok ni samo voda, ki odteka iz velikih asfaltiranih površin pred objekti 
tovarne. Rezultati kažejo, da v potok nekontrolirano odteka tudi fekalno onesnažena 
voda. Pred izlivom potoka Brežiček v rečico Obrh, se obremenjenost vode z 
organskimi snovmi po izpustu obdelane vode iz čistilne naprave, poveča  
2. Organsko onesnaženost rečice Obrh  smo ugotovili tako na odvzemnem mestu 
Vhod v Obrh – Izvir v žagi, kot tudi na Izviru Mali Obrh. V vzorcih vode so bil bolj ali 
manj prisotni indikatorski mikroorganizmi vseh merjenih mikrobioloških parametrov, 
kar kaže da so v vodi  stalno prisotne organske snovi fekalnega izvora. 
 
3. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da pitna voda iz zajetja Babno polje v 
mikrobiološkem pogledu ni varna in jo je potrebno pred njeno distribucijo v omrežje 
vodovodnega sistema preventivno dezinficirati.  
Za  pitno vodo iz zajetja Vrh je značilno, da so bili v vodi prisotni mikroorgnizmi,  ki so 
pokazatelji predvsem starejšega fekalnega onesnaženja vode. Zajetje ima zelo 
majhno izdatnost in ob sušnem obdobju večkrat presahne. Poraba vode je relativno 
majhna, zato prihaja tudi do prevelikega zadrževanja vode v rezervoarju (postanost 
vode). 
Pitna voda iz zajetja Kozarišče je glede na preiskane parametre, tako v 
mikrobiološkem kot fizikalno kemijskem pogledu kakovostna, kar kažejo rezultati 
opravljenih preskušanj. Zajetja pitne vode so zakonsko zaščitena z vodovarstvenimi 
območji (območje zajetja, notranja območja) znotraj katerih pa se vodovarstveni 
režim velikokrat premalo upošteva oziroma spoštuje. Slednja ugotovitev velja za 
zajetji Babno polje, ki leži v neposredni bližini državne meje in zajetje Vrh. Pri tem 
moramo omeniti tudi  zajetje Kozarišče z najkakovostnejšo pitno vodo. V njegovi 
neposredni bližini se nahaja opuščeni peskokop. Z nekontroliranim kopanjem peska 
je bila  na razmeroma veliki površini odstranjena zaščitna krovna plast nad 
vodonosnikom zajetja, kar lahko neposredno vpliva na kakovost vode.  
 
4.Voda iz izvira pri gradu Snežnik je  fekalno onesnažena vendar pa glede na stanje 
zajetja (zelo star objet) in relativno nizkim številom v vodi prisotnih indikatorskih 
mikroorganizmov lahko sklepamo, da ima vodonosnik nekoliko večjo samočistilno 
sposobnost ali pa da je širše zaledje izvira manj obremenjeno z organskimi snovmi 
fekalnega izvora.  
Za vodo iz požiralnika pri vasi Dane lahko glede na lokacijo in rezultate laboratorijskih 
preskušanj ter okoljem v katerem se izvaja kmetijska dejavnost (paša živine) 
ugotovimo, da je to voda z vsemi tipičnimi karakteristikami površinske vode. 
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V okviru projekta smo z zbranimi rezultati laboratorijskih preskušanj, rezultati 
terenskih meritev in opazovanj prišli do naslednjih osnovnih zaključkov: 
Na celotnem območju vodotokov smo z desetimi lokacijami odvzemnih mest za 
vzorčenje voda (karta Obrh) v veliki meri pričakovano ugotovili, da so površinske 
vode obremenjene z fekalnim onesnaženjem, ki je glede na lokacijo odvzemnega 
mesta, nekje večje drugje manjšega značaja. Mikrobiološka preskušanja so 
pokazala, da je bila obremenitev voda z onesnaženjem najbolj izrazita v mesecih 
maju in juniju. Najbolj ekstremna primera sta odvzemni mesti št. 4 Potok Brežiček – 
pred izlivom v Obrh z najslabšimi rezultati in odvzemno mesto št. 8 zajetje za pitno 
vodo Kozarišče z zelo kakovostno pitno vodo.  
Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj presenečajo v pozitivnem smislu, ker so 
preiskani vzorci voda v pretežni meri ustrezali zahtevam Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. 
RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06). Dve občasni fizikalno kemijski preskušanji sta 
pokazali dokaj pozitivne rezultate. Tu predvsem mislimo na vodo iz potoka Brežiček, 
v kateri ni bilo ugotovljenih pesticidov in njihovih razgradnih produktov, težkih kovin 
(toksičnih in netoksičnih, ter lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
 
1. Preglednica rezultatov preskušanj 
2. Grafična ponazoritev mikrobiološkega in fizikalno kemijskega onesnaženja potoka  
    Brežiček 
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Priloga 1: preglednica rezultatov preskušanj 
 

odvzemno mesto: Potok Brežiček - izvir 

 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 
Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 neskladen skladen 
2 5.3.2007 neskladen neskladen 
3 4.4.2007 neskladen skladen 
4 8.5.2007 neskladen neskladen 
5 6.6.2007 neskladen neskladen 

 
odvzemno mesto: Potok Brežiček - izliv Kovinoplastika 
 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 

Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 neskladen neskladen 
2 5.3.2007 neskladen neskladen 
3 4.4.2007 neskladen neskladen 
4 8.5.2007 neskladen neskladen 
5 6.6.2007 neskladen neskladen 

 
odvzemno mesto: Potok Brežiček - pred izlivom v Obrh 
 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 

Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 neskladen neskladen 
2 5.3.2007 neskladen neskladen 
3 4.4.2007 neskladen neskladen 
4 8.5.2007 neskladen neskladen 
5 6.6.2007 neskladen neskladen 

 
odvzemno mesto: Vhod v Obrh - Izvir pri žagi 

 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 
Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 neskladen skladen 
2 5.3.2007 neskladen skladen 
3 4.4.2007 neskladen skladen 
4 8.5.2007 neskladen neskladen 
5 6.6.2007 neskladen skladen 

 
odvzemno mesto: Zajetje Babno polje 
 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 

Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 skladen skladen 
2 5.3.2007 neskladen neskladen 
3 4.4.2007 neskladen skladen 
4 8.5.2007 neskladen neskladen 
5 6.6.2007 neskladen neskladen 
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odvzemno mesto: Zajetje Vrh 

 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 
Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 neskladen skladen 
2 5.3.2007 skladen skladen 
3 4.4.2007 skladen skladen 
4 8.5.2007 skladen skladen 
5 6.6.2007 neskladen skladen 

 
odvzemno mesto: Izvir Mali Obrh - Kozarišče 
 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 

Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 neskladen skladen 
2 5.3.2007 neskladen neskladen 
3 4.4.2007 neskladen skladen 
4 8.5.2007 neskladen skladen 
5 6.6.2007 neskladen neskladen 

 
odvzemno mesto: Zajetje Kozarišče 
 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 

Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 skladen skladen 
2 5.3.2007 skladen neskladen 
3 4.4.2007 skladen skladen 
4 8.5.2007 skladen skladen 
5 6.6.2007 skladen skladen 

 
odvzemno mesto: Izvir Grad Snežnik 

 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 
Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007 neskladen skladen 
2 5.3.2007 neskladen skladen 
3 4.4.2007 neskladen skladen 
4 8.5.2007 skladen skladen 
5 6.6.2007 neskladen neskladen 

 
odvzemno mesto: Dane - požiralnik 
 Datum mikrobiološka fiz. - kemijska 

Z.št. vzorčenja preskušanja preskušanja 

1 6.2.2007   
2 5.3.2007   
3 4.4.2007   
4 8.5.2007 neskladen neskladen 
5 6.6.2007 neskladen neskladen 
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Priloga 2: 
 
 
 
 
Graf 1: Rezultati mikrobioloških preskušanj (februar – junij 2007) 
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Z grafom št. 1 smo prikazali naraščanje obremenitve vode potoka Brežiček z 
organskimi snovmi fekalnega izvora od izvira pa do izliva v rečico Obrh. Na relativno 
kratki poti od izvira do izliva je opazno povečanje onesnaženja vode že na drugem 
odvzemnem mestu pri tovarni Kovinoplastika. Največja onesnaženja vode pa smo 
izmerili pred izlivom potoka v rečico Obrh.  
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Priloga 2: 
 
Graf 2: Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj (februar – junij 2007) 
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Naraščanje obremenitve vode z organskimi snovmi potoka Brežiček od izvira pa do 
izliva v Obrha prikazujejo tudi rezultati fizikalno kemijskih preskušanj, ki smo jih 
opravili v ciklusu petih period vzorčenja. 


